
instalacje elektryczne-izba tradycji bez oddymiania PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV:45311100-1;453115200-2)
1

d.1
kalk. własna DemontaŜ tablic rozdzielczych, inst.elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyko-

wych
rg

40 rg 40.000
RAZEM 40.000

2 Zasilanie. (kodCPV:45311100-1)
2

d.2
KNNR 5
0406-04
analogia

Rozbudowa rozdzielnicy głównej Z-RG.(kod CPV;45311100-1)
MontaŜ rozłącznika  R 303

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.2

KNR 4-03
0305-01
analogia

MontaŜ wkładek topikowych do 25 A szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

4
d.2

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.2

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposaŜenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegu-
nowa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 MontaŜ tablic rozdzielczych (kod CPV :45311100-1)
Tablica rozdzielcza T-ST. (kod CPV: 45311100-1)

6
d.3

KNR 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłoŜu ceglanym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.3

KNR 4-03
1011-12

Ręczne wykucie wnęki - dodatek za kaŜdy następny 1 dm3 w podłoŜu cegla-
nym (do 5 dm3)

szt.

56 szt. 56.000
RAZEM 56.000

8
d.3

KNNR 5
0404-02
analogia

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg T-ST
obudowa Ekinoxe TX 4*18 - szt 1
FR 304-40szt 1
DEHNguardt T275 szt 4
L 301 szt 3
P 304 25/0.03A szt 2
S 301 B 10A szt 1
S 301 B 16A szt 4
Szyna 3 faz szt 4

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 WLZ-ty ( kod CPV:45311100-1)
MontaŜ koryta KI 150*60.(kod CPV: 45311100-1)

9
d.4

KNP 18
0102-12.06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu o grubości
do 40 cm dla rur o średnicy zewnętrznej do 150 mm

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

10
d.4

KNP 18
0101-06.08

Ręczne wykuwanie bruzd do 200x50 mm w cegle m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

11
d.4

KNNR 5
0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do cegły

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

12
d.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

5 WZL z Z-RG do TW.(kod CPV:45311100-01)
13

d.5
KNNR 5
1207-12

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

14
d.5

KNNR 5
0102-07

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

15
d.5

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

25 m 25.000
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RAZEM 25.000

16
d.5

KNNR 5
0203-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 50 mm2 wciągane do rur m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

17
d.5

KNNR 5
0212-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 50 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

18
d.5

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłoŜu ceglanym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

19
d.5

KNNR 5
0305-11

Odgałęźniki w obudowie metalowej o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do
16 mm2 przykręcane

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.5

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-Ŝyłowego o przekroju Ŝył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6 WLZ z z-RG do T-ST. (kod CPV:45311100-1)
21

d.6
KNNR 5
1207-12

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

22
d.6

KNNR 5
0102-07

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

23
d.6

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

24
d.6

KNNR 5
0203-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 50 mm2 wciągane do rur m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

25
d.6

KNNR 5
0212-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 50 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

26
d.6

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-Ŝyłowego o przekroju Ŝył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7 Instalacje elektryczne wewnętrezne (kod CPV:45311200-2)
Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryknego (kod CPV:45311100-1; kod CPV:45311200-2)

27
d.7

KNR 4-03
1011-17

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłoŜu betonowym szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.7

KNNR 5
0503-01
analogia

Oprawy oświetleniowe w podłodze - Ŝarowa, halogenowa, compact "N1" kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.7

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Ŝarowa, halogenowa, com-
pact "N2"

kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

30
d.7

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Ŝarowa, halogenowa, com-
pact "4"

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

31
d.7

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Ŝarowa "N5" kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.7

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Ŝarowa, halogenowa, com-
pact "M1"

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
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33

d.7
KNNR 5
0502-01
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Ŝarowa 'M2" kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

34
d.7

KNNR 5
1201-03

Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M6 szt.

89 szt. 89.000
RAZEM 89.000

35
d.7

KNNR 5
1101-01

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie szt.

53 szt. 53.000
RAZEM 53.000

36
d.7

KNNR 5
0406-05
analogia

MontaŜ elementów zasilających szynoprzewody oświetleniowe szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

37
d.7

KNNR 5
1105-08
analogia

MontaŜ szynoprzewodów oświetleniowych ns zamontowanych zawieszakach m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

38
d.7

KNNR 5
0502-01
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Ŝarowa "N3" kpl.

53 kpl. 53.000
RAZEM 53.000

39
d.7

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

40
d.7

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

41
d.7

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyŜowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.7

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

43
d.7

KNNR 5
0406-01
analogia

MontaŜ ramek sprzętowych
1-krotna szt 2
4-krotna szt 2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

44
d.7

KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

357 m 357.000
RAZEM 357.000

45
d.7

KNNR 5
1207-10

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

46
d.7

KNNR 5
0102-02

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

47
d.7

KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

337 m 337.000
RAZEM 337.000

48
d.7

KNNR 5
0102-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton

m

337 m 337.000
RAZEM 337.000

49
d.7

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

407 m 407.000
RAZEM 407.000

50
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur m
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276 m 276.000

RAZEM 276.000
51

d.7
KNNR 5
0112-01

Rury instalacyjne o śr.do 28 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych
w technologii monolitycznej

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

52
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

123 m 123.000
RAZEM 123.000

53
d.7

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

54
d.7

KNNR 5
0406-04
analogia

MontaŜ czujnika ruchu szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

8 Instalacja gniazd wtykowych. (kod CPV:45311100-1)
55

d.8
KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

56
d.8

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

57
d.8

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciąŜalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

58
d.8

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciąŜalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

59
d.8

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

60
d.8

KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

61
d.8

KNNR 5
0102-02

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

62
d.8

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

63
d.8

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

9 Pomiary (kod PCV:45311100-1)
64

d.9
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

65
d.9

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000

66
d.9

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

67
d.9

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (kaŜdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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68

d.9
KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

69
d.9

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - kaŜdy następny

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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