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UWAGA: Nalezy zachowac szczelnoSc¢ rury
ostonowej na catej dtugosci, poniewaz
uszkodzenia, brak uszczelek na potaczeniach
rur lub przerwy bedg przyczyng
przedostawania sie wody do wnetrza komory.
Rure ochronng PVC przeznaczong do
przeprowadzenia kabli elektrycznych nalezy
utozy¢ w taki sposéb aby wprowadzic jg do
komory przepompowni powyzej zwierciadta -
wody gruntowe;.

G

Schemat;

1. wykonania zasilania w energie elekiryczng i doprowadzenia do fundamentu pod szaf g,
w rurze PVC (z dotu przez otwor) kabli o wiasciwym przekroju dla wymaganej mocy urz gdzen
ttoczni wraz z bednarka uziemiajgca. (do wykonanej instalacji zasilajgcej i uziemienia
INWESTOR powinien otrzyma ¢ wymagane protokoty pomiarowe).

2.  zainstalowania rury ostonowej PVC o $rednicy nominalnej DN 150 przez otwor w
fundamencie pod szaf g sterowniczg do wnetrza komory przez przej$cie szczelne w Scianie
tak, aby DOSTAWCA ttoczni mégt przeprowadzi¢ przez nig wigzke kabli wraz

z uziemieniem taczacych szafe z urzgdzeniami przepompowni.
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